
GSPublisherVersion 11.41.100.34

1.17

1.14

1.15

1.13

S

1.02

1.03

1.05

1.04

1.06

1.18
1.19

1.20

1.211.22

1.25

Č.VÝKRESU

KRAJ STŘEDOČESKÝ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. KADLEČEK JIŘÍ Ing. EVJÁK ZDENĚK

VYPRACOVAL KRESLIL
Ing. EVJÁK ZDENĚK  PROJECT spol. s r.o.

Č.ZAK.

AKCE

OBSAH MĚŘÍTKOELEKTROINSTALACE
PŮDORYS I.NP (±0,000)

DATUM

1:50

FORMÁT 6×A4

STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I
MěÚ KOLÍN

06/2016

CT16 - 15

CT1615 -
REL01

Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV
IČO: 272 10 341· DIČ: CZ 272 10341

Tel: 321 728 755

ZAHRADNÍ 764, 280 02 KOLÍN III, K. Ú. KOLÍN, st. parc. č. 5503

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍ
BARU V OBJEKTU KINA 99 - ZMĚNA STAVBY
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VYHLEDÁNÍ DODAVATELE

POLIKLINIKA / KINO
č.p. 764
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25W/230V VENTILÁTOR
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LEGENDA:
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EL. OHŘÍVAČ DO POTRUBÍ 400V/3,0kW

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNÁ NA
PODLAZE 400V/5,0kW

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNÁ NA
PODLAZE 230V/1,6kW

ODVODNÍ VENTILÁTOR OSAZEN VE VÝŠCE
3m 400V/230V/0,35kW

EL. OHŘÍVAČ DO POTRUBÍ 400V/3,0kW

VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNÁ
NA STŘEŠE PRO FOYER RAV-SP 1604 AT8-E
400V/4,65kW
VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNÁ
NA STŘEŠE PRO BUFET RAV-SP 1104 AT8-E
400V/2,64kW

CHLADÍCÍ VITRÍNA ZABUDOVANÁ
230V/1,1kW

CHLADÍCÍ VITRÍNA ZABUDOVANÁ
230V/1,1kW

MRAZÍCÍ VITRÍNA 230V/2,0kW

ELEKTRONICKÁ POKLADNA 230V/0,1kW
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CHLADÍCÍ STŮL 230V/1,1kW

CHLADNIČKA PHILCO PTL 8211BU
230V/0,33W VESTAVNÁ

VESTAVNÁ MULTITROUBA 230V/2,0kW

POPKORNOVAČ STOLNÍ 230V/0,5kW

PROFESIONÁLNÍ PRESOVAR 230V/2,0kW
POSTAVENÝ NA STOLE

RYCHLOVARNÁ KONEV 230V/1,6kW
POSTAVENÁ NA STOLE

MIXÉR (ODŠŤAVŇOVAČ) 230V/0,75kW

CHLADNIČKA PHILCO PTL 8211BU
230V/0,33kW VESTAVNÁ

CHLADNIČKA PHILCO PTL 8211BU
230V/0,33kW VESTAVNÁ

MYČKA NA SKLO A NÁDOBÍ 230V/3,65kWCHLADÍCÍ VITRÍNA 230V/1,3kW

DIGESTOŘ OSTRŮVKOVÁ VÁLCOVÁ
GORENJE IDR 4545 230V/0,1kW

S05/4 S05/5 S05/4 S05/5

S05/5 S05/4 S05/5 S05/5 S05/4 S05/5

S05/4

S05/4

S05/5

S05/4

S05/5

S05/4

S05/5

S05/5

S05/4

S03/2

S03/2

S03/2

S03/5

S03/4

S04/3

S03/3

S03/3

S05/4 S05/5

S05/5

S05/4
S01/2

S01/2

S05/5S05/4

S04/2
S04/2

S05/4 S05/5 S05/4

S01/2

S01/2

S01/2 S01/2

S01/1
S01/1

S01/1
S01/1 S01/1 S01/1

S01/1

S01/1
S01/1

S01/1

S01/1

S01/1

S01/1
S01/1

S01/3

S01/3

S01/1

S01/1

S01/1

S01/1

S04/66

S01/1

S01/1

S01/1

S01/1 S01/1

1
2
3
4
5

TLAČÍTKO

POHYBOVÉ PIR ČIDLO

TROJZÁSUVKA IP20

S01/1

S01/1

S01/1

S01/1

S01/1

S01/1

EXIT
EXIT

S04/66

S04/66 S04/66

LED PÁSEK V SOKLU PULTU
OKRUH T1
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LED PÁSEK V POLIČKÁCH
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SVÍTIDLA NA RAMPÁCH
OKRUH T4, T5
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VÝVOD PRO ČERPADLO 230V/400V
NOUZOVÉ AKU SVÍTIDLO S
TRANSPARENTEM "EXIT"
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LED PÁSEK V SOKLU BARU
OKRUH 1

ZÁŘIVKA POD HRANOU BARU
NASVÍCENÍ PRAC. DESKY - OKRUH 1
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2kW EL. OHŘEV VODY 230V/2,0kW - 10L

LED PÁSKY V POLIČKÁCH
BUFET - OKRUH 1


