
Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Ovčárecká-část A“ 

 

Ve výkazu výměr došlo k překlepu v položce č. 9, kde bylo uvedeno následující: 

 

Svítidlo LED VOLTANA 3, 5103/64 LED/350mA/70W,IP66 
 

V projektové dokumentaci a ve světleném výpočtu osvětlení je navrženo svítidlo typu 

LED VOLTANA 5. 

 

Berte toto prosím na vědomí a zohledněte při nacenění v položkovém výkazu výměr 

typ svítidla, který odpovídá technickým parametrům typu LED VOLTANA 5, jak je 

uvedeno v projektové dokumentaci. 

 


