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Název
zadavatele: Město Kolín

Sídlo: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I

IČO: 00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000107“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. §
98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č.1
Dle technické zprávy jsou kanalizační vstupní šachty betonové o průměru DN 1000 a na stoce A1 je
šachta DN 800. Ve výkazu výměr jsou však všechny šachty betonové DN1000. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď č. 1
Položka 56 upřesněna. Šachtové dno DN 800 pro výtok potrubí DN 300.
56 M Rx1 Šachtové dno - výtok 300 TBZ-Q PERFECT 300-750/800 kus 1,000

Dotaz č.2
V technické zprávě je uvedeno, že splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace i přípojky dešťové
kanalizace jsou z potrubí žebrovaného PP Ultra Rib 2. Proč jsou tedy ve výkazu výměr (pol. č. 48 a 50)
odbočky plastové s hrdlem KG 400/200/87 a odbočky plastové s hrdlem KG 400/150/87. Nemělo by se
jednat o odbočky UREA/U2 400/200/45 a odbočky UREA/U2 400/150/45 jak uvádí technická zpráva a
výkres D.1.2.4? Žádáme o vysvětlení.

Odpověď č. 2
Ano. Jedná se o chybný materiál. Mělo by se jednat o odbočky UREA/U2 400/200/45; UREA/U2
400/150/45 dle TZ a výkresu D.1.2.4. Upraveno v položce 48 a 50.
48 M 28615473 odbočka UR-2 DIN 45° 400/150 mm kus 4,000
50 M 28615475 odbočka UR-2 DIN 45° 400/200 mm kus 6,000

Dotaz č.3
Žádáme o objasnění pol. č. 66 – 71 ve výkazu výměr. Jedná se o šachtové vložky DN150 PVC hladké –
celkem 24kusů. Pro jaké přípojky jsou tyto vložky navrženy?

Odpověď č. 3
Chyba v exportu výkazu výměr. K R položkám byly přiřazeny jiné materiály.
66 M Rx30 Šachtová vložka DN 200 Ultra Rib kus 3,000
67 M Rx31 Šachtová vložka DN 300 Ultra Rib kus 2,000
68 M Rx32 Šachtová vložka DN 400 Ultra Rib kus 7,000
69 M Rx33 Vstup 200 bez těsnění (UR) kus 3,000
70 M Rx34 Vstup 300 bez těsnění (UR) kus 2,000
71 M Rx34a Vstup 400 bez těsnění (UR) kus 7,000
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V Kolíně dne 29.10.2018

Jana Ontlová DiS., v.r.


